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Annexes au dossier de demande 

d’enregistrement d’une ICPE 

Rubrique 1510 

 

ANNEXE N° 2 

Plan pompier 

 

IMMALDI ET COMPAGNIE 
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mur coupe-feu REI60

portes d'intercommunications EI60

mur coupe-feu REI60

portes d'intercommunications EI60

mur coupe-feu REI120 - existant

portes d'intercommunications EI120

mur coupe-feu REI120 - existant

portes d'intercommunications EI120

mur coupe-feu REI120 - existant

portes d'intercommunications EI120

mur coupe-feu REI120 - existant

portes d'intercommunications EI120

mur coupe-feu REI120

portes d'intercommunications EI120

panneaux solaires (toit)

Ø500 mm à 0.12% - béton - 33 m → Ø500 mm à 0.12% - béton - 43 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 43 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 44 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 49 m →
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→
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→
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← Ø300 mm à 0.24% - béton -  21 m

Ø800 mm à 0.13% - béton - 20 m →
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→

Ø600 mm à 0.14% - béton - 22 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 22 m →
Ø700 mm à 0.14% - béton - 22 m →

Ø700 mm à 0.17% - béton - 18 m →

Ø800 mm - 2 m →

Ø
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0
0
 m

m
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n
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9
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 →

Ø125 mm à 0.21% - pvc - 9 m →

Ø160 mm à 0.28% - pvc - 11 m → Ø200 mm à 0.21% - pvc - 29 m →
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← Ø400 mm à 0.2% - béton -  31 m
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← Ø250 mm à 0.2% - pvc -  22 m ← Ø250 mm à 0.2% - pvc -  30 m
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séparateur à hydrocarbures
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 →

Ø200 mm à 0.21% - pvc - 33 m → Ø200 mm à 0.21% - pvc - 20 m →
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→

Ø200 mm à 0.27% - pvc - 53 m →

séparateur de graisses

fosse septique

5.200 l.
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→

Ø200 mm à 0.24% - pvc - 20 m →

séparateur de graisses

fosse septique 15.000 l.

séparateur à hydrocarbures

Ø200 mm à 0.24% - pvc - 20 m →

séparateur à hydrocarbures

débourbeur 5.000 l.
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→

Ø200 mm - pvc - 25 m →

débourbeur 5.000 l.

fosse septique 7.350 l.
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→

35 m

a : +110.58 m

+12.85 m

+9.00 m

x : +10.76 m

R32 : +14.00

a : +110.66 m

b : +110.49 m

x : +110.49 m

R32.1 : +13.85

a : +110.48 m

b : +110.50 m

x : +110.48 m

← Ø150 mm à 0.04% - 7.6 l/s - 48 m ← Ø150 mm à 0.04% - 7.6 l/s - 46 m ← Ø150 mm à 0.04% - 7.6 l/s - 46 m ← Ø150 mm à 0.04% - 7.6 l/s - 46 m ← Ø150 mm à 0.04% - 7.6 l/s - 45 m

← Ø1000 mm à 0.1% - ±880 l/s - 62 m

← Ø1000 mm à 0.1% - ±880 l/s - 64 m← Ø1000 mm à 0.1% - ±880 l/s - 55 m ← Ø1000 mm à 0.1% - ±880 l/s - 64 m

 séparateur à hydrocarbures
140 l/s
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← Ø300 mm à 0.2% - 24 l/s - 19 m
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← Ø200 mm - 20 m
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→

Ø300 mm à 0.2% - 45 l/s - 57 m →

← Ø250 mm à 0.2% - 15 l/s - 26 m

Ø300 mm à 0.2% - 24 l/s - 42 m →

← Ø300 mm à 0.2% - 24 l/s - 30 m
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Ø600 mm à 0.2% 31 m →
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7
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→

Ø600 mm à 0.2% 19 m →

Ø600 mm à 0.2% 18 m →

se raccorder au réseau

d'égouts existant

x : +13.13

bassin tampon 2.980 m³

bassin d'incendie 1.390 m³

volume total du bassin 4.370 m³

Bassin de confinement : Eaux d' extinction d' incendie

- bassin de confinement : 2.500 m³

- tuyaux : 470 m³

- voirie : 130 m³ + 70 m³ + 140 m³

____________________________________________

- TOTAL : 3.310 m³

Nouveau raccordement pour

l'évacuation des eaux grises

← Ø160 mm à 0.5% - 35 m← Ø160 mm à 0.5% - 46 m
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→

Ø
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6

0
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à

 

0

.

5

%

 

-

 

2

2

 

m

 

→

Ø160 mm à 0.5% - 39 m → Ø160 mm à 0.5% - 40 m → Ø160 mm à 0.5% - 40 m → Ø160 mm à 0.5% - 40 m →

R14 : +13.65

se raccorder au réseau

d'égouts existant

Ø500 mm (108 l/s)

a : +11.97

b : +11.97

x : +11.86

R15 : +13.53

a : +12.01

b : +12.01

x : +12.01

R16 : +13.53

a : +12.13

b : +12.53

x : +12.13

R17 : +13.51

a : +11.99

b : +11.99

x : +11.99

R18 : +13.51

a : +12.05

x : +12.05

R19 : +13.51

a : +12.04

x : +12.04

R7 : +14.02

se raccorder au réseau

d'égouts existant

a : +11.14

x : +11.11

R8 : +13.80

a : +11.18

b : +11.35

x : +11.18

R9 : +13.80

a : +12.80

x : +11.39

R10 : +13.85

a : +11.22

b : +11.40

c : +11.40

d : +11.40

x : +11.22

R11 : +13.85

a : +11.27

x : +11.27

R12 : +13.54

x : +11.33

R13 : +13.42

a : +12.40

x : +11.34

R2 : +14.34

a : +10.60

x : +10.60

R3 : +14.34

a : +10.66

x : +10.66

R4 : +14.34

a : +10.72

x : +10.72

R5 : +14.30

a : +10.78

x : +10.78

y : +10.78

R6 : +14.25

a : +10.84

x : +10.84

R11.1. : +13.85

se raccorder au réseau

d'égouts existant

Ø800 mm (±400 l/s)

x : +11.29

a b

x
a

b

x

a

b

x

a

x

b

a

x

a
x

a

x

a

x

x

x a

x

a

x a

x a

x

a

RT1 : +14.50

se raccorder au réseau

d'égouts existant

Ø600 mm

a : +12.98

x : +12.98

RT2 : +14.50

a : +13.02

x : +13.02

RT3 : +14.50

a : +13.06

x : +13.06

RT4 : +14.50

a : +13.10

x : +13.10

RT5 : +14.50

a : +13.50

x : +13.16

a

x

a

x

x
a

x
a

U13 : +13.57

a : +12.57

x : +12.57

U1 : +13.57

nouveau raccordement évacuation

des eaux noires

a : +12.57

x : +12.57

U2 : +13.57

a : +12.77

x : +12.77

U3 : +13.57

a : +12.97

x : +12.97

U4 : +13.57

a : +13.17

x : +13.17

U5 : +14.50

a : +13.37

x : +13.37

U6 : +14.50

a : +13.48

x : +13.48

U7 : +14.50

a : +13.73

x : +13.73

U12 : +13.49

a : +12.39

x : +12.39

U11 : +13.49

a : +12.16

x : +12.16

U10 : +14.20

a : +12.04

x : +12.04

U8 : +14.50

a : +13.84

x : +13.84

U9 : +14.50

puisard a pompé

a : +11.80

x : +13.83

R33

a : +110.45 m

x : +110.45 m

ax

a

x

a

x

a

x

a

x

a

x

a x

a

x a x a x a x a x

a : +12.45

915 l/s. débit de pointe (période de retour de 50 ans, pendant 2 heures)

niveau d'entrée du tuyau d'évacuation les eaux de pluie des toits

x

R31 : + 14.25

a : +11.12 m

x : +11.12 m

R30 : + 14.35

a : +11.14 m

x : +11.14 m

R29 : + 14.35

a : +11.16 m

x : +11.16 m

R28 : + 14.35

a : +11.18 m

x : +11.18 m

←
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.
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.
6

 
l
/
s

 
-

 
3

2
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x

a

x

confinement d'eau d'incendie :130 m³

+13.39

+13.39

+13.39

+13.39

+13.39

+13.39

+13.39

c
o
n
f
i
n
e
m

e
n
t
 
d
'
e
a
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d
'
i
n
c
e
n
d
i
e
 
:
7
0
 
m

³

+13.39

confinement d'eau d'incendie :140 m³

+13.39

+13.39

+13.39

+13.39

+10.50

Raccordement existant eaux usees

aux egouts publics

+12.20 m

le raccordement au système public

de drainage des eaux pluviales

débit total de refoulement : 7.6 l/s

Fosse

compteur d'eau

+12.45 m

915 l/s. débit de pointe (période de retour de 50 ans, pendant 2 heures)

niveau d'entrée du tuyau d'évacuation les eaux de pluie des toits

+12.85 m

niveau pour le volume requis du tampon

+10.76 m

niveau de sortie du bassin tampon

Débit de décharge 7.6 l/s

3
8
5

5
3
0

+10.76 m

+9.00 m

bassin tampon 2.980 m³

bassin d'incendie 1.390 m³

+14.30 m

Bassin Tampon / bassin d'incendie

section principale

←
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en cas d'incendie,

vanne de fermeture automatique

c
o
n
d
u
i
t
e
 
d
'
a
s
p
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o
n

Regard de visite

niveau de débordement

+12.90

x

a : +10.76

600 l/s. débit de pointe (période de retour de 50 ans, pendant 2 heures)

niveau d'entrée du tuyau d'évacuation les eaux de pluie des voiries

Ø
1
5
0
 
m

m
 
à
 
0
.
0
4
%

 
-
 
7
.
6
 
l
/
s
 
-
 
4
5
 
m

 
→

R34

a : +110.45 m

x : +110.45 m

R35

a : +110.45 m

x : +110.45 m

R35.1

a : +110.45 m

x : +110.34 m
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Profil du bassin tampon existant+11.25 m

+10.74 m

1
7
4

+10.76 m

600 l/s. débit de pointe (période de retour de 50 ans, pendant 2 heures)

niveau d'entrée du tuyau d'évacuation les eaux de pluie des voiries

s.p. s.p.

←
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m

x : +110.50 m

Tube d'attente pour les câbles d'alimentation

et de commande de la vanne d'arrêt automatique

Tube d'attente pour les

câbles d'alimentation

et de commande de la

vanne d'arrêt automatique

bassin de confinement 2.500 m³

Exutoire transparent

 (toit)

Coupole transparente

 (toit)

Exutoire transparent

 (toit)

LÉGENDE POUR LES POMPIERS

aire de stationnement des engins de services d'incendie

aire de mise en station des moyens aeriens

poteau d'incendie existante

poteau d'incendie nouveau

niveau d'eau le plus élevé du volume de rétention

sur les chaussées

bassin de rétention en béton

bassin d'incendie

LÉGENDE

couvercle en fonte (nouvel égout)

limite des travaux

nouvelle clôture en métallique

clôture existante en métallique

limites de la propriété

P.I.

P.I.

+13.39

7
0
0

1000

4
0
0

800

10 m 20 m 50 m0 30 m 40 m10 m 20 m 50 m0 30 m 40 m

LÉGENDE DES ÉGOUTS

tuyau d'eau existant

nouveau tuyau d'eau

nouveau tuyau d'évacuation des eaux pluviales

(voiries)

avaloir

nouveau tuyau d'évacuation des eaux pluviales

(toitures)

tuyau de drainage des eaux usées grises

tuyau de drainage des eaux usées noires

av.

valve

LÉGENDE DE L'ÉGOUT EXISTANT

les tuyaux de drainage existants pour les eaux de pluie

provenant des toits

les tuyaux de drainage existants pour les eaux de pluie

provenant des voiries

les canalisations d'eaux usées existantes

des tuyaux de décharge déconnectés du trop-plein

du bassin tampon existant

Ø600 mm à 0.14% - béton - 16 m →

Ø600 mm à 0.14% - béton - 16 m →

Ø200 mm à 0.21% - pvc - 16 m →

← Ø250 mm à 0.09% - pvc - 16 m - déconnecté

PC2-5
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CHANTIERMAÎTRE D'OUVRAGE POUR ACCORD
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